T—la j e
‘ !
@ - ) i
E slaapkamer 1 § % slaapkamer 2 [ﬂ E
7 v 7‘7_5
1 I | T 11 L \%\‘% B
voorgevel achtergevel doorsnede A-A
1:50 1:50 1:50 ELEKTRISCHE INSTALLATIE

”% Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact. pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
%* Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)

T Aansluitpunt niet bedraad

T Loze leiding wordt bedraad met CAl en UTP kabel, niet afgemonteerd,

en op rol in meterkast (pv-inst alleen bedraad met UTP kabel)

Aansluitpunt TV wordt bedraad met CAl en UTP kabel, afgemonteerd met CAl wandcontactdoos

en female stekkertje in meterkast

Aansluitpunt DATA wordt bedraad met CAl en UTP kabel, afgemonteerd met RJ45 wandcontactdoos
en RJ45 stekkertje in meterkast (afgemonteerd DATA indien PV-install aanwezig)

Armatuur met invoegpunt aan buitenzijde, op wand

In-/ opbouwarmatuur in/tegen plafond

Bel

Centraal aardpunt

Centraaldoos tbv verlichting

Drukknop

Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos, verhoogde aanrakingsveiligheid
Aansluitpunt tbv lichtpunt op wand

Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555

Schakelaar, 1-polig

s

Schakelaar, serie-

Schakelaar, wissel-

Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
Schakelaar, wissel-/enkelpolig

Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie
Sturing naar wp (rbe)/ rr naar vv
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Buitenvoeler (N-NO gevel)

Verdeelinrichting

Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal, verhoogde aanrakingsveiligheid
Wandcontactdoos met wisselschakelaar, verhoogde aanrakingsveiligheid

Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis en warmtepomp
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